
ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUA  
Material: Agua Toma de muestra: 01/11/2018 - 08:14 Validación: 14/11/2018 - 14:09
 
Lugar de extracción: NOGOYA
 
Color: Incoloro 
Turbiedad: 2 NTU
Olor: Inodoro 
pH (Potenciométrico): 7,1  
Sólidos disueltos totales: 752 mg/L
Dureza total (en CaCO3): 250 mg/L
Alcalinidad total (en CaCO3): 350 mg/L
Cloruros (en Cl): 80 mg/L
Sulfatos (en SO4): 155 mg/L
Calcio (en Ca): 80 mg/L
Nitratos (en NO3): 34 mg/L
Arsénico (en As): * < 0,05 mg/L
Fluoruros (en F): ** < 0,40 mg/L
Sodio (en Na): 185 mg/L
Magnesio (En Mg): 12 mg/L
Nitritos (en NO2): < 0,05 mg/L
Amonio (en NH4): < 0,10 mg/L
 
 
 
CONCLUSION: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con

los límites establecidos por el art. 982 del Código Alimentario Argentino.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Paciente...:AGUA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA SUBIDA TANQUE MATINAL FN...:01/01/1900 Pg: 1/3
Solicitante:Sin solicitud medica  Sexo.:Indeterminado
Nº ingreso.:001-64953-180 Fecha:01/11/2018 - 08:14
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FIRMA DIGITAL
0DD9EB111F01FEDEEAD2E8F3ECE7EC1C0EFB02211018FCD2D5CCDED3DCF8FAE5020CFED0E4F1

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


 ANEXO I
 

DECRETO PROVINCIAL N° 2235 – 12 DE JUNIO 2002
 

En este anexo que forma parte del presente Decreto se adoptan Las Normas de
calidad de Agua Potable tomando como referencia Las Guías para Calidad del Agua de la
Organización Mundial de la Salud, Normas de calidad para el Agua de Bebida de Suministro
Público (COFES/1996) y Ex O.S.N.

 

VALORES GUÍAS PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

EXÁMEN FÍSICO -  QUÍMICO

PARÁMETROS MÍNIMO MÁXIMO UNIDADES

FÍSICOS

COLOR -- 12 UC
(1)

OLOR -- SIN --
SABOR -- SIN --

TURBIEDAD -- 2 UNT
pH 6,5 8,5 --

RESIDUO SECO (105 º C) 50 2000 mg/l
QUÍMICOS

DUREZA TOTAL 30 400 mg/l
ALCALINIDAD 30 800 mg/l

CLORUROS -- 400 mg/l
SULFATOS -- 400 mg/l
AMONÍACO -- 0,5 mg/l
NITRITOS -- 0,1 mg/l
NITRATOS -- 45 mg/l

MATERIA ORGÁNICA -- 2 mg/l
HIERRO -- 0,3 mg/l

 

1. Unidades de Color
2. Unidades Nefelométricas de Turbiedad
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ESPECIALES: Sustancias Tóxicas para la Salud
ARSÉNICO -- 0,05 mg/l

MANGANESO -- 0,1 mg/l
FLUOR -- 1,7 mg/l

CIANURO -- 0,1 mg/l
PLOMO -- 0,01 mg/l

CROMO (Total) -- 0,05 mg/l
DETERGENTES -- 0,5 mg/l

 

En el 95% de las muestras analizadas durante un período de 12 meses.
 
Observaciones: Muestra remitida.
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