
INFORME ANALÍTICO MENSUAL  DE AGUA POTABLE

Laboratorio de Análisis: Laboratorio de Análisis Clinicos Guillermo Luis Ramos

Número de Análisis: 1

Mes / Año de Análisis

Fecha de emisión:   20/09/2019

Fecha de Salida: 27/09/2019

Puntos de Análisis: 

Identificación de la muestra Punto de muestreo

M1 Agua Canilla 2 

                               

Características Organolépticas: NORMALES. 

Resultados Microbiológicos: 

Identificación 
de la muestra

M 1   Valor  de 
Referencia

Método de 
Análisis 

Recuento Tot al de 
Bacterias Mesófilas
(UFC/ml)

20 <500 ICSMF-Met 1

Recuento  de 
Bacterias 
Coliformes Totales

(NMP/ 100ml)

2,2 <3 
NMP/100
ML 

ICSMF-Met 2 
Petrifi lm 3M

Recuento de 

Escher ichia coli 

Ausencia Ausencia

100ML

ICSMF-Met. 2

Pseudomonas 
Auroginosas

ml

Ausencia Ausencia 
100ML

OPS

Conclusión: Las muestras analizadas y remitidas por Municipalidad de Nogoyá CUMPLEN CON

LOS PARAMETROS MICROBIOLOGICOS SEGÚN ESPECIFICACIÓNES ESTABLECIDAS EN CAA. 

Acción Correctiva: N/A (No aplica)



La copia original  realizados  se encuentra a  disposición de quién lo requiera en oficina de 

Bromatología . 


